Kleinschalige energetische renovatie
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Kantoor plus bovenwoning
van label G naar A+

de Haas & Partners
Adviseurs Duurzaam Gebouwde Omgeving

Van componenten naar concept

Bouwkundig Ventilatie Installaties verwarming,
koeling, tapwater

Thermische isnlatie e Natumrliik e (Gacnestookte c.v.-ketels
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Gietbouw elevering

stap 2: Inzet stap 3: Efficiénte
duurzame energle conversietechnieken
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Oorspronkelijke situatie

* Bouwjaar 1928
» Steens muren
» Schil ongeisoleerd

* Houten kozijnen, enkel
glas

» Lokale verwarming
* Natuurlijke ventilatie
» Keukengeisers

* Label G

Laan van Middenburg 38/ 40 g\:




Ambitie

¢ Gezond binnenmilieu

+ Comfortabel wonen en
werken

» Zeer energiezuinig
+ Groot aandeel duurzame

energie
» Gasloos
» Leren van toepassen in
de praktijk
Laan van Middenburg 38 / 40 g\:

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg
Bouwjaar 1928
Combinatie van wonen en kantoor
Totaal 280 m2 BVO

Trias Energetica




Stap 1: Vraag beperken

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg
Bouwjaar 1928
Combinatie van wonen en kantoor

140 mm steenwol

Totaal 280 m2 BVO

tussen de balken, 80

mm geextrudeerd PS
op de dakbedékking N

| e

CO2 —gestuurde
mechanische ventilatie

Douche
WTW

j Beglazing .
Binnenisolatie ;RH chji PS isolatievloer RC=4
| voorzetwanden Re=3 2M€voudi9

PV: 3770 Wp

Bouwjaar 1928

Totaal 280 m2 BVO

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg

Combinatie van wonen en kantoor

Stap 2: Duurzame Energie

Thermisch gelaagd
voorraadvat 520 liter

Warmtepomp op
ventilatieafvoer

Biomassa
gestookte
CV-haard




PV: 3770 Wp

EPDM dakbedekking Combinatie van wonen en kantoor
140 mm steenwol tussen de Totaal 280 m2 BVO

balken, 80 mm geextrudeerd PS

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg

Bouwjaar 1928

op de

lj Beglazing HR++
of drievoudig

anenlsolatle voorzelwanden
Rc=3

PS isolatievioer RC=4

‘Warmtepomp o

Douche WTW

entilatieafvoer
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Biomassa
gestookle CV-

10 m2 collector
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Installatieschema




Begane grond Rc=4,5 5\2







Wamtepomp op afvoer ventilatielucht 5‘9




10 m2 collector g\:

Thermisch gelaagd voorraad




Tank cold, approx. +30*C Stratified charging at 2 levels Upper tank at +40 °C
Centre of tank at +30 °C
Lower tank at 415 °C

Thermisch gelaagd voorraadvat f]:

Voorraadvat voor WP, zon en haard met afgifte aan
ruimteverwarming en tapwater
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CV-haard
Afgifte voor 1/3 naar opstellingsruimte
(woonkamer) en voor 2/3 naar voorraadvat
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Leidingen
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3770 Wp PV

3770 Wp PV
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LED-verlichting op sensorsturing op beweging
en lichtniveau
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Centrale stofzuiger
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Monitoren met Plugwise -
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Hergebruik
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Resultaat

Experiment

op te ontwikkelen

Van label G naar A+ (0,58)
82 % energiereductie
Geen gasaanslmtmg

Leren van monitoren
Ingrediénten om concepten
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de Haas & Partners
Adviseurs Duurzaam Gebouwde Omgeving

Laan van Middenburg 40
2275 CD Voorburg

Tel: 070 7370691 / 06 2155 8126
E-mail: frans@dehaasenpartners.nl
E-mail: guus@dehaasenpartners.nl
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